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Dricksvattenkvalitet Vätterledens vattenverk 2023-2025 

Sammanställning av analysresultat från prov tagna hos användare 

Mikrobiologiska parametrar Enhet Antal Min Median Max Gränsv.1 
Antal mikroorganismer 22°C, 3 dygn antal/ml 13 <1 <1 13 100 2 

Långsamväxande bakterier, 7 dygn antal/ml 13 <1 1 18 5000 2 

Koliforma bakterier antal/100 ml 13 <1 <1 <1 Påvisad 

Escherichia coli antal/100 ml 13 <1 <1 <1 Påvisad 

Presumtiva Clostridium perfringens antal/100 ml 1 <1 <1 <1 Påvisad 

Intestinala enterokocker antal/100 ml 13 <1 <1 <1 Påvisad 

Mikrosvamp antal/100 ml 1 <1 <1 <1 100 

Aktinomyceter antal/100 ml 1 <1 <1 <1 100 

       

       

Kemiska parametrar Enhet Antal Min Median Max Gränsv.1 
pH  13 7,7 7,9 8,0 6,5–9,5 

Konduktivitet mS/m 13 16,5 18,3 21,1 250 

Färg mg Pt/l 13 <5 <5 7 30 

Turbiditet FNU 13 <0,10 <0,10 0,19 1,5 

TOC mg/l 10 1,5 1,9 2,5 2,96 2 

Lukt  13 Ingen Ingen Ingen tydlig 

Smak  13 Ingen Ingen Ingen tydlig 

Alkalinitet mg/l 1 66 66 66  

Klorid mg/l 1 11 11 11 250 

Sulfat mg/l 1 19 19 19 250 

Fluorid mg/l 1 <0,20 <0,20 <0,20 1,5 

Cyanid, total mg/l 1 <0,00050 <0,00050 <0,00050 0,050 

Bromat mg/l 1 <0,002 <0,002 <0,002 0,010 

COD-Mn (Permanganatindex) mg/l 1 0,68 0,68 0,68 5,0 

Ammonium, NH4 mg/l 1 <0,013 <0,013 <0,013 0,50 

Nitrat, NO3 mg/l 1 2,5 2,5 2,5 50 

Nitrit, NO2 mg/l 1 <0,0070 <0,0070 <0,0070 0,50 

Summa NO3/50+NO2/0,5 mg/l 1 <1,0 <1,0 <1,0 ≤1 

Hårdhet °dH 1 2,6 2,6 2,6  

Aluminium, Al mg/l 1 0,0022 0,0022 0,0022 0,20 

Bor, B mg/l 1 0,013 0,013 0,013 1,5 

Järn, Fe ICP-OES mg/l 12 <0,05 <0,05 <0,05 0,20 

Järn, Fe ICP-MS mg/l 1 0,00080 0,00080 0,00080 0,20 

Kalcium, Ca mg/l 1 15 15 15 100 

Kalium, K mg/l 1 1,9 1,9 1,9  

Koppar, Cu mg/l 1 0,32 0,32 0,32 2,0 

Magnesium, Mg mg/l 1 2,2 2,2 2,2 30 

Mangan, Mn ICP-OES mg/l 12 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 

Mangan, Mn ICP-MS mg/l 1 0,00011 0,00011 0,00011 0,05 

Natrium, Na mg/l 1 18 18 18 200 
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Kemiska parametrar forts. Enhet Antal Min Median Max Gränsv.1 
Antimon, Sb µg/l 1 0,17 0,17 0,17 10 

Arsenik, As µg/l 1 0,18 0,18 0,18 5,0 

Bly, Pb µg/l 1 0,49 0,49 0,49 5,0 

Kadmium, Cd µg/l 1 <0,0030 <0,0030 <0,0030 0,50 

Krom, Cr µg/l 1 <0,050 <0,050 <0,050 25 

Kvicksilver, Hg µg/l 1 <0,10 <0,10 <0,10 1,0 

Nickel, Ni µg/l 1 1,2 1,2 1,2 20 

Selen, Se µg/l 1 <0,060 <0,060 <0,060 20 

Uran, U µg/l 1 0,064 0,064 0,064 30 

PAH, summa 4 st µg/l 1 <0,020 <0,020 <0,020 0,10 

Benso(a)pyren µg/l 1 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 

Trihalometaner (THM) – totalt µg/l 1 <4,0 <4,0 <4,0 100 

Summa Tri- och Tetrakloreten µg/l 1 <2,0 <2,0 <2,0 10 

Bensen µg/l 1 <0,20 <0,20 <0,20 1,0 

1,2-Dikloretan µg/l 1 <1,0 <1,0 <1,0 3,0 

Aldrin µg/l 1 <0,03 <0,03 <0,03 0,030 

Dieldrin µg/l 1 <0,03 <0,03 <0,03 0,030 

Heptaklor µg/l 1 <0,03 <0,03 <0,03 0,030 

Heptaklorepoxid µg/l 1 <0,03 <0,03 <0,03 0,030 

Övr. bekämpningsmedel – enskilda µg/l 1 <0,01 <0,01 <0,01 0,10 

Bekämpningsmedel – totalhalt µg/l 1 ej detekt. ej detekt. ej detekt. 0,50 

 

 

Prover Totalt antal 
under perioden 

Godkända Underkända Andel godkända 
(%) 

Mikrobiologiska prover 13 13 0 100 

Kemiska prover 13 13 0 100 

Totalt 26 26 0 100 

     

Underkända parametrar Antal    

 0    

 


